
Obec Borski Sviitf Jur
908 79 Borskli Sv5t'f Jur d. 690

V Senici dia , 10.07.2023
Vybavuje - lng. Planka [.
C.t.ourcstza+z
lubomir.planka@senica.sk

Verejnd vvhlSSka

ROZHODNUTIE

Navrhovatel' Z5padoslovensk6 distribu6nS, ?,s., dutenova 6, 816 47 Bratislava, v zastrlpeni
spolodnostou LiV - EPl, s.r.o, Trendianska 56/F, 821 09 Bratislava podali dfia 05.05.2023 n5vrh na vydanie
0zemn6ho rozhodnutia o umiestneni stavby ,, SA - OKI - Borskf Svatf Jur TS 3-2, VNK, TS, NNK" ako liniovd
stavba v katastr6lnom Uzemi Borskf Svltf Jur.

Zaialie konania bolo oznSmen6 v5etkfm [6astnikom konania a dotknutfm org6nom a organiziciilm dia
09.05.2023.

V s0lade s $ 36 ods.2 stavebn6ho z6kona stavebnf frad ozn5mil v5etkfm zn6mym ridastnikom konania
a dotknutfm org5nom, a pretoZe stavebn6mu 0radu sri dobre zndme pomery staveniska a Ziadost poskytovala
dostatodnf podklad na pos(denie navrhovanej zmeny stavby, upustilo sa v zmysle g 36 ods.2 a g 142h zdkona 6.
5011976 Zb., o (zemnom plSnovani a stavebnom poriadku ( stavebn! z5kon) v zneni neskor5ich predpisov od
miestneho zistovania a 0stneho pojednSvania.

Obec Sekule , ako prlslu5nf stavebnf 0rad podla $ 117 z6kona 6.50/1976 Zb. oizemnom pl5novani
a stavebnom poriadku /stavebnf z1konl v zneni neskor5ich predpisov prerokoval n5vrh v 0zemnom konani
s 0dastnikmi konania a dotknutfmi org6nmi 5t6tne spr5vy postupom podl'a g 35 a 36 ods. 4 stavebn6ho zdkona.
Pos0dil n6vrh podl'a S 37 S 38 stavebn6ho zdkona a zos0ladil stanovisk6 uplatnen6 dotknutfmi orgSnmi St5tnej
spr6vy a vyhodnotil n6mietky a vyjadrenia 0dastnikov konania.

Naz6kladetoho podl'a S 39, S 39a, $ 42ods. 2 a S4 vyhl65ky6. 453/2000 Z.z. vydAva

rozhodnutie o umiestneni stavby

,,SA - OK! - Borskf Svdtf Jur TS 3-2, VNK, TS, NNK" ako liniovd stavba v katastr6lnom 0zemi Borskf Svitf
Jur, tak ako je zakreslen6 v situadnom vfkrese, ktoni tvori neoddelitel'nf s06ast rozhodnutia, uloZen6ho na
stavebnom Irade.

1. ldentifika6n6 (daje stavby a investora
1.1. N6zov stavby: SA - OKI - Borskf Svatf Jur TS 3-2, VNK, TS, NNK

Objekty : SO 01 - VN rozvody
SO 02- NN rozvody
PS 0l - Rekon5trukcia TS 6.0003-002

1.2. Miesto stavby: Sekule
1.3. Okres: Senica
1.4. Kraj: Trnavskf
1.5. Odvetvie: Energetika - vfroba a rozvod elektrickej energie
1.6. Druh stavby: Liniov6 stavba
1.7. lnvestor : Z5padoslovensk5 distribudn5, a.s., Bratislava
1.8. Projektant : lng. DuSan DrZik, LiV - EPl, s.r.o, Tren6ianska 56/F, Bratislava

Termin zadalia stavby : rok2024
Termin ukon6enia stavby : rok2024



TECHNICKY POPIS

V lokalite sa nach6dzaj0 existujrice odbern6 miesta napojen6 z prilii vzdialenej TS. Z preveden6ho merania
kvality dod6vky elektrickej energie na odbernfch miestach sa preuk5zala nevyhovuj0ca kvalita doddvky
elektrickej energie. Z vfsledkov merania boli z6rovei zisten6 hodnoty nesymetrie a ribytku napiitia, ktore boli
nevyhovujrice v zmysle STN EN 50160:2010/42:2019 a vyhlS5ky 236t2016 Z.z. Vfstavba novich VN pripojky pre
napojenie rekon5truovanej TS VN vedenie bude zakabelizovan6 v zelenom p5se pieskovom l6Zku. NN rozvody
bude vyvedenf vfkon z TS na napojenie a posilnenie existujtcich NN vzduinfch vedeni V dotknutej lokalite.
Predmetom prevddzkovfch s0borov je rekon5trukcia TS demont5Z stavaj0ceho transform5tora a jeho vyzbrojenie
novfm transform6torom o virkone 400kVA v z6ujmovej lokalite, z d6vodu zvfsenia kvality a spol'ahlivosti dod5vky
elektrickej energie koncovfm z6kaznlkom.

ZAKLADNE I.JDAJE STAVBY

Proiektov6 kapacitv :

- VN kdblove vedenie
- NN k6blov6 vedenie

3 x NA2XS(F)2Y 1x240
NAYY-J 4x240-distribu6n6 rozvody

- Rozpojovacia a istiaca skriha VRIS1 +t<

- Rozpojovacia a istiaca skriia SR
- Transform6tor 400 kVA

70m
180 m

1ks
'1 ks
1ks

SOOl -VN ROZVODY
Predmetom stavebn6ho objektu je vyistavba novej VN pripojky pre rekon5truovan0 TS.

VN kSblov6 vedenie bude napojen6 na exist. VN kriblov6 vedenie pomocou priamej spojky pri demont. UO
1031214.Trasa ide v zeleni v s0behu s exist. oplotenim a2 do rekon5truovanej TS 6.0003-002 kde bude napojen!
pomocou vonkajSich VN koncoviek.

VN vzdu5ne vedenie AlFe linky d.214 bude spolu s PB a UO 1031214 v plnom rozsahu demontovan6.
VN k6blovf rozvod je realizovanf k5blom 3x NA2XS(F)2Y 1x240mm2, rie6en5 dlZka novej trasy je 70m.
V trase a koridore kdblov6ho vedenia - v spolodnej ryhe sVN kdblovfm vedenim je navrhovan6 uloZenie

trubky HDPE40 - derven5 farba s oznadenlm ZSDIS.
HDPE trubky bud0 v zemi zaslepen6, na lomoch trasy, vmieste spojenia dvoch HBPE trubiek, a v mieste

kriZovania trubky s komunik5ciou budU pouZit6 lD markery. CelkovS diZka trasy HDPE trubky je 15m.
K6ble budti uloZen6 v zelenom p5se, v ryhe 120x50 cm v pieskovom l62ku. Ulo2enie navrhovan6ho k6bla,

kriZovanie a s[behy s ostatnimi inZinierskymi sietami bude v stlade s platnfmi STN.
Pred zadatim zemnfch prdc musia byt v5etky podzemn6 inZinierske siete vytf6en6. Pred realiz6ciou je

nevyhnutn6 vytldif v5etky dotknut6 inZinierske siete. Tieto pr5ce bud0 vykonan6 v zemine tr. lll.

SO 02 - NN ROZVODY
Z rekon5truovanej transformadnej stanice bude vyvedenf jeden NN k6bel NAYY-J 4x24O mm2 pre vyvedenie

vfkonu trafostanice na napojenie a posilnenie existuj0cich NN vzdu5nfch vedeni v dotknutej lokalite obce Borski
Sviitf Jur.

1.NN vivod bude nap6jaf nov0 rozpojovaciu a istiacu skriiu SR, ktorS bude osaden6 pri exist. PB e. M7
vzdialenom od TS 42m. Na dotknutom PB t.147 bud[ exist. NN vzdu5n6 vedenia rozpojen6 a ukofuen6.
Nap6jan6 bud0 novfmi NN prepojmi NAYY-J 4x95mm2. Trasa NN 4ivodu je navrhovandceza popri asfaltovej
ceste smerom k exist. PB e.147. Minim6lny odstup od krajnice cesty je 0,5m.

NN vfvod z nAvrh. rozpojovacej a istiacej skrine SR bude ukondenf po cca. 138m na exist. PB 6,.142.Trasa
NN vlvodu je navrhnut5 v sfbehu s asf. cestou a exist. plynovodom. Napdjane bude novim NN k5blom NAYY-J
4x24Omm2. NN vivod z navrhovanej 1-SR bude za0stenf do novej 1-VR|S1+k uchytenej O stlp, z ktorej sa
zrealizuje NN prepoj na exist. NN vzdu5n6 vedenie. NN vedenie bude na st[pe rozpojen6 a ukotven6. Nap5janie
bude novfm NN prepojom NAYY-J 4X95mm2.

NN rozvody - spolodnd 6ast'
Distribudn6 NN kdblov6 vedenie navrhujem realizovat k6blami NAYY-J 4x24Omm2. Trasovan6 budl prevaZne

v zeleni. Oi2ka hlavnfch NN rozvodov je 180m.
Prepoje z novSTch skr1fr SRNRIS na existujrice vzdu5n6 vedenia navrhujem realizovat NAYY-J 4x95mm2.

Trasovan6 budri v s[behu s novfmi NN vedeniami smerom k najbliZ5im existuj0cim podpernfm bodom, kde
budu ukonden6 prepojenim na existuj0ce vedenia. DlZka NN rozvodov je 20m.

NN k6blove vedenie bude ulo2en6 v ryhe 80x50 cm v pieskovom l62ku prikryte plastovfmi platiami. UloZenie



navrhovan6ho kebla, kriZovanie a s0behy s ostatnfmi in2inierskymi siefami bude v s0lade s STN 34 10 50 za
dodrZania STN 73 6005. Kri2ovanie miestnej komunik6cie navrhujem uloZenim vedenia do chrdnidky FXKV
Q160mm, resp. PE {3160mm pri kriZovani komunikScie riadenfm pretlakom. Hlbka uloZenia NN chr6nidky je
zndzorneni na vzorovfch rezoch uloZenia NN vedenia.

Pred zadatim zemnfch pr6c musia byf podzemn6 inZinierske siete vytfden6. Vfkopov6 prdce sa uskutodnia
rudne. Tieto prdce budri vykonan6 v zemine tr, lll,

PS 01 . REKONSTRUKCIA TS OOO3.OO2

Existuj0cu dva a pol stlpov0 trafostanicu TS OOO3-OO2 navrhujem ponechat' existuj0cu. Exist. dva a pol
stlpov6 trafostanica bude vyzbrojen6 novfm transform6torom o vfkone 4ookvA.

Existuj0ca trafostanica bude dozbrojen6 novfmi poistkami EFEN 25A a osaden6 bud0 na exist. poistkov6
spodky.

NN rozv6dzad - exist. 7 vfvodovyT _
Navrhovanf NN rozv5dza6 trafostanice bude s menovitfm prOdom 630A pre moZnost osadenia

transformStora s vyikonom 1x400kVA. Pre danf pripad bude pouZitf transform6tor 4O0kVA. Od transform5tora
bude NN rozvAdzal napojenli kSblom 1X NAYY-J 4x240mm2. NN rozv6dzad bude opatrenf vfstraZnfmi
tabul'kami v zmysle STN a oznadenim trafostanice TS.

K predmetn6mu nSvrhu sa vyjadrili dotknut6 orgSny :

o Okresnf Urad pozemkovf a lesnyi Senica - bez pripomienok
. Regiondlny 0rad verejn6ho zdravotnictva v Senici - bez pripomienky
r BVS a.s., PreSovsk6 48, Bratislava - s podmienkami
. SPP - distribOcia a.s., Bratislava - s podmienkami
. Z6padoslovensk6 energetika , a.s., Culenova 6, Bratislava - s podmienkami
. Krajskf pamiatkovf 0rad Trnava, Cukrovd 1, Trnava - bez pripomienok
. Okresnf [rad Zivotn6ho prostredia Senica , Vajanskeho 17, Senica - s podmienkami
o Okresnli 0rad Senica , odbor krizov6ho riadenia , Senica -bez podmienok
. Okresni [rad Senica , odbor cestnej dopravy a pozemnfch komunikScii , Senica - bez podmienok
o TTSK, Urad Trnavsk6ho sam. kraja, StarohSjska 10, Trnava - s podmienkami
o Okresn6 riaditel'stvo Hasidskeho a z5chrann6ho zboru Senica - bez pripomienok
o Slovak Telekom a.s., Bajkalsk5 28, Bratislava - bez podmienok
o ORANGE, a.s. Bratislava (Michlovsk! spol. s.r.o., PieStany) - bez pripomienok
r OTNS, a.s., Bratislava- bez pripomienok
. Energotel, a.s., Bratislava- bez pripomienok
o UPC Broadband Slovakia, a.s., Bratislava- bez pripomienok
. 02 Slovakia, s.r.o., Bratislava- bez pripomienok
. Sitel, s.r.o., Ko5ice- bez pripomienok
o Transpetrol, a.s., Bratislava - bez pripomienok
. Eustream, s.r.o., Bratislava- bez pripomienok
. Ministerstvo obrany SR, agent0ra sprdvy majetku, Bratislava- bez pripomienok
o Ministersfuo vn[tra SR, Odbor telekomunikdcii, Bratislava- bez pripomienok
. Obec Borskyi Svdtf Jur - s podmienkami
. Hydromelior6cie,S.p., Bratislava - bez pripomienok

Re5pektovat podmienky vo vyjadreni BVS a.s., Pre5ovskS 48, Bratislava pod. e. 1O05112023/DJ zo dfra
15.2.2023.
Re5pektovaf podmienky vo vyjadreni SPP - distrib0cia a.s., Bratislava , ktony' vydal vyjadrenie k Ziadosti
o stanovisko k umiestneniu stavby z hladiska bezpednostnfch a ochrannfch p6siem plyn6renskfch zariadeni pod
6. TD/NSi0099l2023lMo zo dfia 6.02.2023.
Re5pektovat podmienky vo vyjadreniZ6padoslovensk6 distribu6n6, a.s., Bratislava zn. CD 662212023 zo dfra
07.03.2023.
Re5pektovat podmienky vo vyjadreni Okresnf Urad Senica, odbor starostlivosti o 2ivotn6 prostredie
SENICA , 6. OU-SE-OSZP- 20231003759-002 zo dfra 09.02.2023 , OU-SE-OSZP-2O2310O3772-002 zo dia
03.02.2023, O U-S E-OSZP -2023 I OO37 1 1 -002 zo d fi a 08.02.2023
Re5pektovat podmienky vo vyjadreni Okresnf frad Senica, pozemkovry' a lesnf odbor , 6. OU-SE-PLO-
20231003709-003 zo dfra 08.02.2023 .

Re5pektovaf podmienky vo vyjadreni TTSK, Starohijska 10, Trnava d,. O801812023/ONM-3 zo dha 05.04.2023 .

Re5pektovaf stanovisko vo vyjadreni OR HaZz v Senici, ORHZ-SE-2023/000037-0022o di'a03.02.2023.
ReSpektovaf podmienky vo vyjadreni Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. d. 6612302712 zo dia
31.01.2023 .

Re5pektovaf podmienky stanoviska Obce Borskf SvStf Jur zo dia 21.O4.2O23 a 2O.4.2023 .

Re5pektovaf podmienky stanoviska ZSR, Gener6lne riaditel'stvo, Odbor expertizy, Bratislava, 6.
352661202210230-5 zo dia 19.10.2022 .



Re5pektovat podmienky stanoviska ROvZ so sidlom v Senici 6, RuvzsE/oHzPazt34gt1osgt2oz3 zo dfra
01.03.2023 .

Toto rozhodnutie podl'a $ 40 ods. 1 stavebn6ho z1kona vzneni neskor5ich predpisov platitri roky odo dfla
nadobudnutia pr6voplatnosti. Nestrati v5ak platnost, ak v tejto lehote bude podand Ziadost o stavebn6 povolenie
stavby umiestnenej tf mto rozhodnutim.

Od6vodnenie:

Navrhovatel'Z6padoslovensk6 distribudnS, a,s., eulenova 6,816 47 Bratislava, v zast(peni spolodnosfou LiV-
EPl, s.r.o, Tren6ianska 561F, 821 09 Bratislava podali dia 05.05.2023 n6vrh na vydanie [zemn6ho rozhodnutia
o umiestneni stavby ,, SA - OKI - Borsk! Sviitf Jur TS 3-2, VNK, TS, NNK" ako liniov6 stavba v katastrSlnom
[zemi Borsk! Sveitli Jur. Zadatie konania bolo oznSmen6 v5etkfm 06astnikom konania a dotknutfm orgdnom
a organizAci{m dfia 09.05.2023 a [stne konanie spojene s miestnym zisfovanim bolo zvolan6 na dei 25.5.2023.
V lokalite sa nachddzajt existujtce odbern6 miesta napojen6 z prili6 vzdialenejTS. Z preveden6ho merania
kvality dod6vky elektrickej energie na odbernfch miestach sa preuk6zala nevyhovujrica kvalita doddvky
elektrickej energie. Z vfsledkov merania boli z6rovei zisten6 hodnoty nesymetrie a 0bytku napdtia, ktor6 boli
nevyhovuj0ce v zmysle STN EN 50160:2010/A2:2019 a vyhl65ky 23612016 Z.z. YiJslavba novfch VN pripojky pre
napojenie rekonStruovanej TS VN vedenie bude zakabelizovan6 v zelenom p6se pieskovom l62ku. NN rozvody
bude vyvedenf vfkon z TS na napojenie a posilnenie existuj0cich NN vzduinfch vedeni V dotknutej lokalite.
Predmetom prevddzkovyich stiborov je rekonStrukcia TS demont6Z stavajUceho transformdtora a jeho vyzbrojenie
novyim transformdtorom o vfkone 400kVA v z6ujmovej lokalite, z d6vodu zvlSenia kvality a spol'ahlivosti dodSvky
elektrickej energ ie koncovf m zAkaznikom.
Stavebnf trad pos0dil s(lad stavby s verejnfmi z6ujmami na z6klade stanovisk a vyjadreni podl'a g 140b
stavebn6ho z6kona. Podmienky a pripomienky uplatnen6 dotknutfmi org6nmi uvedenich v stanovisk5ch
a vyjadreniach k 0zemn6mu konaniu je treba re5pektovat a dodrZat v plnom rozsahu. Celkov6 rie5enie stavby je
poniman6 v zmysle nezasahovania do 2ivotn6ho prostredia a nenaru5enia prirody. Stavebni rirad konitatuje, Ze
podl'a $37 stavebn6ho zAkona umiestnenie stavieb zodpoved5 hl'adiskim starostlivosti o 2ivotn6 prostredie,
resp. 2e timto hl'adisk6m neodporuje, ani 2ivotne prostredie neohrozuje a z toho ddvodu je mo2n6 0zemn6
rozhodnutie o umiestneni stavby vydat. Stavba bola zSrovei preskriman5 z hl'adisk uvedenfch v ustanoveniach
podl'a$39,$ 39a, S42ods.2a$4 vyhl5Skyd.453/20002.2. az6rovei bolozisten6,2eumiestnenima
uskutodnenim stavby nie s[ ohrozen6 zlujmy spolodnosti ani neprimerane obmedzen6 6i ohrozene pr6va
a opr5vnen6 zdujmy [dastnikov konania. Podmienky dan6 dotknutfmi organiz5ciami a org5nmi s0 zakotven6
v rozhodnutl. Podmienky dan6 vo vyjadreniach treba reipektovaf a zohl'adnit v d'alSom stupni dokument5cie.

Poudenie :

Podl'a $ 54 z{kona e. 711 1967 Zb. o spr6vnom konani proti tomuto rozhodnutiu mo2no podaf odvolanie
v lehote 15 dni odo dha ozn5menia rozhodnutia na spr6vny org5n, cestou tunaj5ieho 0radu .

V6as podan6 odvolanie m6 odkladnf 06inok v zmysle$ 55 ods. 1 z{kona 6.7111967 Zb. o spr6vnom konani.

Toto rozhodnutie je presk[matel'n6 s0dom aZ po vyderpani riadnych opravnich prostriedkov.

Sprdvny poplatok : 300.-€

Mgr.JurajSmolSr
starosta obce

Toto rozhodnutie m6 povahu verejnej vyhl65ky podl'a $ 42 ods. 2 zdkona c. 50/1976 Zb. / stavebny zAkonl
v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Toto rozhodnutie musi byt vyvesene po dobu 15 dni na fradnej tabuli
a webovej strdnke obce . OBEC

BORSKY SVATV JUR 690

Vyvesen6 dia.
1 1, 07, 2023
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Podpis, pediatka



Rozhodnutie sa dorudi:

1. Nezn6mym 0dastnikom konania, 0dastnikom konania na nezndmom mieste a vel'k6mu podtu 06astnikov
konania verejnou vyhlS5kou

2. Z6padoslovenskd distribudnS, a,s., Culenova 6,816 47 Bratislava
3. lng. Martin Perni5, Donsk5 60, Bratislava lV - mestsk6 6asf ZdhorskS Bystrica
4. Obec Borskf Svdtf Jur 2x
5. lng. Du5an DrZik, Liv - EPI , s.r.o., Trendianska 56/F, Bratistava

Na vedomie:

6. Bratislavsk6 vod5rensk6 spolo6nost a.s., Bratislava, Pre5ovsk5 48
7. Krajskf pamiatkovli 0rad , CukrovS 1, Trnava
8. Okresni Irad Senica, odbor starostlivosti o 2P, Senica
9. Okresn6 Riaditel'stvo Hasidsk6ho a ZSchrann6ho zboru v Senici
10. Slovak Telekom a.s., Bajkalsk5 28, Bratislava
11. SPP - distrib0cia, a.s. Bratislava, Pl6tenicka 2 , Bratislava
12. Regiondlny (rad verejnehozdravotnictva, Senica, Kol6nia 557121
13. TTSK, urad Trnavsk6ho sam. kraja, StarohSjska 10, Trnava
14. Spis
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